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Anlage zum Antrag einer Impulsübergabe für RLM Gasmessung 

Stand: 19.08.2020 
 
 
Anschlussplan 
 

 
 

 



Seite 2/2 
 

 
 

Material Beschreibung 

1. Spelsberg TK-PS 1811-13f-tm 

2. Hutschiene  für das Relais 

3. Pepperl und Fuchs Relais KFA6SR2-EX1.W.LB 

4. 2x graue Klemmen Uk 5 N Phönix für die Impulsübergabe 

5. Leerrohr für die Leitungen Leerrohr PG 21 

6. Impulsleitung J-Y (St) Y 2x2x0,6 

 

 Der Spelsbergkasten ist wie abgebildet aufzubauen. 

 Alle Leitungen müssen im Leerrohr (PG 21) geschützt sein. 

 Die Leitungen sind vom Kunden zu verlegen. 

 Der Impuls wird nur von der OsthessenNetz GmbH am Datenlogger/ 

Mengenumwerter aufgelegt und freigeschaltet, wenn alle benötigten Teile an der 
Kundenanlage vorhanden und montiert sind. (Pepperl und Fuchs Relais) 

 
Umsetzung 

 
Die oben angegebenen Betriebsmittel sind vom  Kunden zu installieren. Erst nach der 
Installation der Betriebsmittel wird der Termin zur Inbetriebnahme der 
Impulsübertragung durch einen Mitarbeiter der OsthessenNetz GmbH mit Ihnen 
vereinbart. 
 
Das Antragsformular senden Sie bitte an: messwesen@osthessennetz.de 
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