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Profilstaberder aus
Kreuzprofil 60x60x5
Abstand min. 4,00m

15 cm Ausgleichsschicht (Kies o. Splitt) I -

Kérnung 0-16 mm

SCHNITT

Darstellung:

Baugrube und Verlegeplan Erdungsanlage
am Beispiel einer Kompaktstation UK 3015

TD1 Ble 2015-08-10

OsthessenNetz GmbH
Rangstralle 10
36043 Fulda
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Ein Unternehmen der RhénEnergie Fulda




